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Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano
10:12:58Hora:

Relatório de Vigilância - Amostras analisadas

SC - GUATAMBUAbrangência:

01/03/2016 à 31/03/2016Período:

Forma Nome Data da
coleta

Procedência da
coleta

Coliformes totais E. coli Cloro Residual
Livre(mg/L) Turbidez(uT) Fluoreto(mg/L) Fluoretação pH

SAA GUATAMBU UNID I
16/03/2016 SISTEMA DE

DISTRIBUIÇÃO
Ausente Ausente Não realizada 0,42 Não realizada Sim 6,16

SAA GUATAMBU UNID I
16/03/2016 INTRA-DOMICILIAR /

INTRA-PREDIAL
Ausente Ausente Não realizada 0,19 0,56 Sim 6,60

SAA GUATAMBU UNID I
16/03/2016 SISTEMA DE

DISTRIBUIÇÃO
Presente Ausente Não realizada 0,66 Não realizada Sim 6,12

SAA GUATAMBU UNID I
16/03/2016 SISTEMA DE

DISTRIBUIÇÃO
Ausente Ausente Não realizada 0,28 Não realizada Sim 6,19

SAA GUATAMBU UNID II
16/03/2016 SISTEMA DE

DISTRIBUIÇÃO
Ausente Ausente 1,79 0,18 Não realizada Sim 7,48

SAA GUATAMBU UNID II
16/03/2016 SISTEMA DE

DISTRIBUIÇÃO
Ausente Ausente 4,59 0,54 1,47 Sim 7,44

SAA GUATAMBU UNID I
16/03/2016 SISTEMA DE

DISTRIBUIÇÃO
Ausente Ausente Não realizada 0,29 Não realizada Sim 6,22

SAA GUATAMBU UNID I
16/03/2016 SISTEMA DE

DISTRIBUIÇÃO
Ausente Ausente 1,83 0,31 0,63 Sim 6,48

SAA GUATAMBU UNID I
16/03/2016 INTRA-DOMICILIAR /

INTRA-PREDIAL
Ausente Ausente Não realizada 0,17 0,67 Sim 6,41

SAA GUATAMBU UNID I
16/03/2016 SISTEMA DE

DISTRIBUIÇÃO
Ausente Ausente 2,47 0,69 0,82 Sim 6,23
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