
Data: 13/06/2016

Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano
11:13:30Hora:

Relatório de Vigilância - Amostras analisadas

SC - GUATAMBUAbrangência:

01/05/2016 à 30/05/2016Período:

Forma Nome Data da
coleta

Procedência da
coleta

Coliformes totais E. coli Cloro Residual
Livre(mg/L) Turbidez(uT) Fluoreto(mg/L) Fluoretação pH

SAA GUATAMBU UNID II
11/05/2016 SISTEMA DE

DISTRIBUIÇÃO
Presente Ausente Não realizada 0,71 Não realizada Sim 7,35

SAA GUATAMBU UNID I
11/05/2016 SISTEMA DE

DISTRIBUIÇÃO
Ausente Ausente Não realizada 0,20 Não realizada Sim 6,23

SAA GUATAMBU UNID I
11/05/2016 INTRA-DOMICILIAR /

INTRA-PREDIAL
Ausente Ausente Não realizada 0,62 0,51 Sim 7,5

SAA GUATAMBU UNID I
11/05/2016 INTRA-DOMICILIAR /

INTRA-PREDIAL
Ausente Ausente Não realizada 0,23 0,80 Sim 6,37

SAA GUATAMBU UNID I
11/05/2016 INTRA-DOMICILIAR /

INTRA-PREDIAL
Ausente Ausente Não realizada 0,55 Não realizada Sim 6,52

SAA GUATAMBU UNID II
11/05/2016 SISTEMA DE

DISTRIBUIÇÃO
Ausente Ausente Não realizada 0,36 1,38 Sim 7,34

SAA GUATAMBU UNID I
11/05/2016 SISTEMA DE

DISTRIBUIÇÃO
Ausente Ausente Não realizada 0,46 0,82 Sim 6,26

SAA GUATAMBU UNID I
11/05/2016 SISTEMA DE

DISTRIBUIÇÃO
Ausente Ausente Não realizada 0,31 0,64 Sim 6,31

SAA GUATAMBU UNID I
11/05/2016 SISTEMA DE

DISTRIBUIÇÃO
Ausente Ausente Não realizada 0,53 Não realizada Sim 6,48

SAA GUATAMBU UNID I
11/05/2016 SISTEMA DE

DISTRIBUIÇÃO
Presente Ausente Não realizada 0,26 Não realizada Sim 6,16
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